DMA板块中

1、总览无数据：
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2、DMA分区总览无数据：
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3、分区监控中监控详情里面数据是如何计算的？
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4、漏损统计-漏损分析数据是如何统计的？[image: image4.png]e
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5、漏点总览数据是如何统计和显示的？
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6、抄表分析无数据，需与捷普创达一起进行查看问题。
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7、漏损统计：无数据，可能与某些数据没有导致
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8、漏损趋势无数据，可能与某些指标或统计无数据导致[image: image8.png]Fa Qa @ B Q2
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二供板块

二供总览：左侧厂商名称显示不全，需如何修改或添加？右侧下拉菜单，展示是白底白字，选中后，能显示泵房名称？各类型设备分析，数据与实际不符，统计的是哪些指标？[image: image10.png]N\ _
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运行分析--运行评价，能耗总览无数据（左侧无数据展示，右侧选中日、周
、月、年）[image: image11.png]sa
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综合数据-----泵房专题，已经添加了新的泵房（红石郡），未能展
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管网监控

1、流量分析----流量简报，日、周、月、年无累计流量和用水量
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数据分析---压力统计，日、月、无数据
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五、

管网总览，没有更新数据，已添加了部分表计流量计
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二供总览----数据未更新（或者我哪添加的有问题导致未展示出来）
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综合运营----相关数据未更新
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水务仪表盘-----数据不相符
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原水总览----数据监控，水源地显示少一个
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已提交研发。设备类型数量需杨光确认。已完成


已提交研发。已完成


已提交研发，和上一个是同一功能。已完成


功能路径，“正累计流量”改为“净累计流量”即可，已完成


功能路径错误，更换即可，已完成


已提交研发。已完成


已提交研发。已完成


已提交研发，总用户数先不管。管网监控和二供总览两部分已完成


先不管


是四个水源地，需要下拉。已完成





